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URZADZENIA
ELEKTRYCZNE
NA OKRETACH

NORMA BRANZOWA

Elektryczne oprawy oswietleniowe
okretowe

Oprawy typu OF4054

BN-80

3083-34.20

Grupa katalogowa 0683

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 2. Odmiany i glowne parametry — wg tablicy.

normy sg oprawy swietldwkowe stale, szczelne, o mocy
mamionowej 2 X 20 W, stosowane na statkach mors-
kich do oswietlenia ogélnego.
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OPRAWA OSWILTLENIOWA OF4054-01
BN-80/3053-34.20
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Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowe] w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 24 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1981 poz. 3)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1981 Druk. Wyd Norm. W-wa. Ark. wyd 030 Makl 4800 + 55 Zam 7/81 Cena 2/, 1,80




2 BN-80/3083-34.20

4. Wymiary — wg rys. . 7. Pozostale wymagania oraz badania — wg BN-79/
5.  Stopien ochrony — 1P56. 3083-34-01.
6. Krzywa rozsylu swiatlosci przeliczona na 1000 Im
— wg rys. 2.
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INFORMACIE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Techniki Okrgto- BN-79/3083-34.01 Elektryvezne  oprawy  oswicetlemowe  okrgtowe,
wej w Gdansku, Oprawy do ogolnych celow oswietlemowyeh. Wymagania i ba-
dama
2. Normy zwigzane 3. Symbol wg SWW — []33-352
PN-69/L-93600 Dtawnice okrgtowe metalowe do przewodow cle- 4. Autor projektu normy — Turasicwicz Zbigniew, Centrum Te-

ktrycznych, Wymagania 1 badania chniki Okrgtowe).



