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NORMA BRANŻOWA 

BN-75 
3067-12 

E NERGOELEKTRY KA Rury instolacyjne sztywne 
z twardego polichlorku winylu Zamiast 

BN-62/3067·01 

Grupa katalogowa VI 71 

1. Przedm i ot norm y . Pr z edmiotem no r my sę wymia r y rur 

instalacyj nych s7ty wn ych z twardego polichlorku winylu, 

prze zn aczonych do układani a i mech a ni c znego zabezpiecza-

Wielkość l Wie l kość 

znamio- . D znamiono- D ~ m i n nowa ci min w a 
ni a i zo lowanych pr zewo dów w elektrycznych instalacjach 

wnę trzowyc h_ 

2. Przykład oznaczen i a rury insta l acyjnej ( R) z t w arde-

go p ol i c hlorku w i ny. li:! (V) sz t ywnej (S) o w ielkości 
- r,. o 

mionowe j 21 (2 1) odpornej na temperaturę -25 C ( -25) wg 

z na -

BN-75/3067 -1 2: 

R URA SZTYWNA R VS 2 1/ - 25 BN-75/3067-1 2 

3. Wym i a r y w mm - w g r Ysunku i tab I i cy . 

M' . h LejSCe cec awanw 

18 18,6-0 ,3 14,4 16 16 13,0 

21 20,4-0 ,3 16,2 20 20 16,9 

22 22 5-0 , 3 18,3 25 25 2 1 , 4 .' 
28 28 3-0 , 4 23,6 32 32 27,8 , , 
37 37 , 0-0 ,4 31,4 40 40 35,4 

47 47,0- 0,4 4 0 , S 50 50 44 , 3 

/ 

~l f--- I 
), 

3000:t1O 4 . Po z os tałe wyma gania, opakowanie , pr zecr.o wy w anie , 

1814- 75/3067 121 transport i badania - wg BN - 75/3067-01. 

KON I EC 

INFORMACJE DODA TKOWE 

l. Instytuc ja opracowująca normę - Ośrodek B adawczo­

- Rozwojowy Sprzę t u E l ektrotec hni cznego EL KAM-ELGOS, 

Czechowi c e-D z i e d zice. 

2 . I s totne zm i any w s tosunku do BN-62j3067-01 

- prz yję t o d wa szeregi wym iarowe ś redni c rur; 

na pod s ta wie i stniejęcej p r o d ukcji, drugi - na 

za l eceń międzynarOdowych, 

jeden 

pods ta w ie 

- zmieniono to l e r ancje d la sze regu wym iaro wego ś redni c 

rur obecnie produkowanych. 

3 . Normy związane 

B N - 75/3067-01 Rury instalacyjne i z łęczki do rur z twa r ­

d ego Polic h l orku . w inylu . Wymagania i badania 

4 . Zalecenia między narodowe 

CEE Publi c ation 26 ( 1968) Spec ifi ca tion for rigid conduits 

of polyv inyl ch lori de fo r e lec tri c al in s tall a tion s an d 

their fittings 

5 . Autor p r ojektu normy - Robert S natschke, Oś rodek 

Bada wczo - Rozwo joWY Sprzętu E l ek trot echn i cznego EL KAM­

- ELGOS, Cze cho w i c e-D z i e dzice . 

6 .. U wa gi do wy dania I I - z mieniono format . 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo·Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego ElKAM·ELGOS - Czechowice·Dziedzice 

Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo·Rozwojowego Przemysłu Kablowego KABLOSPRZĘT 
dnia 28 sierpnia 1975 r . jako norma obowiązująca w z akresie produkcji i obrp tu towarowego od dnia I kwietnia 1976 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 21 /1975 poz. 74) 

Wydan i. II 
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